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Формат A3

Территория "Ленская нефтебаза"

М1:7000

Ситуационный план

оповещения

- зона покрытия сигналом "Внимание всем!" громкоговорителем

- зона покрытия сигналом речевого оповещения громкоговорителем

Условные обозначения:

АО НПО "Сенсор"

Стадия
Лист Листов

Изм. Кол. Лист

№ док.
Подпись Дата

1

72870439.425790.276.СП.01

П

Разраб.
08.22

Паутов

Проверил

ГИП

Нач. отд.

Репецкий
Территория "Ленская нефтебаза"

Т. контр.

Н. контр.

№
Название здания

Тип устройства

1

Здание пожарной части

Рупорные громкоговорители

ГР100.03 Сенсор (4 шт.)

2

Административное здание

Рупорные громкоговорители

ГР100.03 Сенсор (2 шт.)

3

Диспетчерская АСН

Рупорные громкоговорители

ГР100.03 Сенсор (3 шт.)

Репецкий

Репецкий

Репецкий

08.22

08.22

08.22

08.22

08.22
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Формат А3

АО НПО "Сенсор"

Стадия
Лист Листов

Изм. Кол. Лист

№ док.
Подпись Дата

Разраб.
10.22

Сидоров

Проверил

ГИП

РепецкийНач. отд.

Репецкий
10.22

10.22

10.22

Ленская нефтебаза

Пожарная часть

Т. контр.

Репецкий

Чесноков

10.22

72870439.425790.276.С7.01.01

П 1 4

План расположения

оборудования и проводок

Поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса

ед., кг

Прим.

Основное оборудование

УПЭВМ
Управляющая ПЭВМ

1

ИБП

Источник бесперебойного питания

1

Ш1.1

Шкаф распределительный напольный

(42U)

1

ГР1...

ГР4

"СЕНСОР" ГР100.03

Громкоговоритель рупорный

"СЕНСОР" ГР100.03 (120 В)

4

КР1 60-0300-9005

Распределительная

двухкомпонентная коробка

Промрукав для прямого монтажа HF

100х100х50

1

Провода и кабели

Н2.1
ВВГнг-LS 3х2,5 Кабель ВВГнг-LS 3х2,5, м

30  Миниканал

Н1.1 Сетевой кабель
Сетевой кабель, шт

1

Открыто

Н1.2 Сетевой кабель
Сетевой кабель, шт

1

Открыто

Н1.3 Сетевой кабель
Сетевой кабель, шт

1

Открыто

И2.1 FTP4-C5E-SOLID-GY-305

Кабель витая пара экранированная

FTP (F/UTP), категория 5e, 4 пары (24

AWG), одножильный (solid), экран

-фольга, PVC, м

26  Миниканал

И1.1 FTP4-C5E-SOLID-GY-305

Кабель витая пара экранированная

FTP (F/UTP), категория 5e, 4 пары (24

AWG), одножильный (solid), экран

-фольга, PVC, м

36  Миниканал

И1.2 FTP4-C5E-SOLID-GY-305

Кабель витая пара экранированная

FTP (F/UTP), категория 5e, 4 пары (24

AWG), одножильный (solid), экран

-фольга, PVC, м

4

Открыто

Е2.1 ПВ3 1х6 желто-зеленый

Провод ПВ3(ПуГВ) 6,0 кв.мм

желто-зеленый, м

15

Открыто /

Миниканал

Е2.2 ПВ3 1х6 желто-зеленый

Провод ПВ3(ПуГВ) 6,0 кв.мм

желто-зеленый, м

30

Совместно в

гофротрубе

Е2.3 ПВ3 1х6 желто-зеленый

Провод ПВ3(ПуГВ) 6,0 кв.мм

желто-зеленый, м

30

Е2.4 ПВ3 1х6 желто-зеленый

Провод ПВ3(ПуГВ) 6,0 кв.мм

желто-зеленый, м

30

Е2.5 ПВ3 1х6 желто-зеленый

Провод ПВ3(ПуГВ) 6,0 кв.мм

желто-зеленый, м

30

РФ2.1 ПРППМ 2х1.2

Кабель радиовещания

ПРППМ 2х1.2, м

35

 Миниканал /

Гофротруба

- коробка ответвительная

- существующее оборудование

- прокладка в коробе ПВХ

- прокладка в гофротрубе

- открытая прокладка

- прокладка в металлорукаве

- существующий контур заземления

Условные обозначения:

 *

- спуск кабеля с более высокой отметки

- подъем кабеля на более высокую отметку

- подъем кабеля с более низкой отметки

- спуск кабеля на более низкую отметку

- подъем/спуск кабеля

- гильза проходная

Поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса

ед., кг

Прим.

Кабеленесущие системы и материалы

TMC 40x17

Миниканал, белый RAL 9016, ПВХ,

40х17 мм, крышка в комплекте

125

AEM 40x17

Угол внешний неизменяемый, белый

RAL 9016, ПВХ, 40х17мм

3

AIM 40x17

Угол внутренний неизменяемый,

белый RAL 9016, ПВХ, 40х17мм

3

GM 40x17

Соединение на стык, белый RAL

9016, ПВХ, 40х17мм

63

APM 40x17

Угол плоский, белый RAL 9016, ПВХ,

40х17мм

8

IM 40х17

Тройник, белый RAL 9016, ПВХ,

40х17мм

3

LM 40х17

Заглушка для короба 40x17мм

20

Р3-ЦПнг 25

Металлорукав герметичный в ПВХ

изоляции с протяжкой

75

ДУ 40х3,5

Труба закладная газопроводная

оцинкованная 40х3,5, 2м, шт.

2

СМД 25-26

Скоба двухлапковая из оцинкованной

стали СМД 25-26

150

Примечания:

1. На данном чертеже показано расположение основного оборудования пункта речевого оповещения здания

с кабельными линиями, предназначенными для его подключения к существующему оборудованию

обеспечивающей подсистемы.

2. Проходы кабелей через стены и перекрытия выполнять с использованием отрезков стальной трубы в

соответствии с требованиями действующих норм и правил с последующим уплотнением и заделкой

проемов.

3. Горизонтальную  прокладку  кабелей  по  стенам  выполнять  на высоте 0,15-0,30 м от потолка.

4. Кабельные трассы и привязку оборудования, показанные на чертеже, уточнить при монтаже.
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План первого этажа пожарной части

(1:70)
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План второго этажа пожарной части

(1:70)
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План крыши пожарной части

(1:70)
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Формат А3

АО НПО "Сенсор"

Стадия
Лист Листов

Изм. Кол. Лист

№ док.
Подпись Дата

Разраб.
10.22

Сидоров

Проверил

ГИП

РепецкийНач. отд.

Репецкий
10.22

10.22

10.22

Ленская нефтебаза

Административно-бытовой корпус

Т. контр.

Репецкий

Чесноков

10.22

72870439.425790.276.С7.01.02

П 1 4

План расположения

оборудования и проводок

Поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса

ед., кг

Прим.

Основное оборудование

Ш1.2

Шкаф распределительный навесной

(18U)

1

ГР1,

ГР2

"СЕНСОР" ГР100.03

Громкоговоритель рупорный

"СЕНСОР" ГР100.03 (120 В)

2

КР1 60-0300-9005

Распределительная

двухкомпонентная коробка

Промрукав для прямого монтажа HF

100х100х50

1

Провода и кабели

Н3.1
ВВГнг-LS 3х2,5 Кабель ВВГнг-LS 3х2,5, м

10  Миниканал

И3.1 FTP4-C5E-SOLID-GY-305

Кабель витая пара экранированная

FTP (F/UTP), категория 5e, 4 пары (24

AWG), одножильный (solid), экран

-фольга, PVC, м

16  Миниканал

К3.1

КСВВнг(А)-LS 2х0,8

Кабель для систем передачи данных

пониженной пожароопасности c

низким дымо- и газовыделением, с

низкой токсичностью продуктов

горения.

12  Миниканал

Е3.1 ПВ3 1х6 желто-зеленый

Провод ПВ3(ПуГВ) 6,0 кв.мм

желто-зеленый, м

26  Миниканал

Е3.2 ПВ3 1х6 желто-зеленый

Провод ПВ3(ПуГВ) 6,0 кв.мм

желто-зеленый, м

52

Совместно в

миниканале /

гофротрубе

Е3.3 ПВ3 1х6 желто-зеленый

Провод ПВ3(ПуГВ) 6,0 кв.мм

желто-зеленый, м

52

РФ3.1 ПРППМ 2х1.2

Кабель радиовещания

ПРППМ 2х1.2, м

30

 Миниканал /

Гофротруба

Поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса

ед., кг

Прим.

Кабеленесущие системы и материалы

TMC 40x17

Миниканал, белый RAL 9016, ПВХ,

40х17 мм, крышка в комплекте

100

AIM 40x17

Угол внутренний неизменяемый,

белый RAL 9016, ПВХ, 40х17мм

4

GM 40x17

Соединение на стык, белый RAL

9016, ПВХ, 40х17мм

50

APM 40x17

Угол плоский, белый RAL 9016, ПВХ,

40х17мм

5

IM 40х17

Тройник, белый RAL 9016, ПВХ,

40х17мм

3

LM 40х17

Заглушка для короба 40x17мм

20

Р3-ЦПнг 25

Металлорукав герметичный в ПВХ

изоляции с протяжкой

50

ДУ 40х3,5

Труба закладная газопроводная

оцинкованная 40х3,5, 2м, шт.

2

СМД 25-26

Скоба двухлапковая из оцинкованной

стали СМД 25-26

100

- коробка ответвительная

- существующее оборудование

- прокладка в коробе ПВХ

- прокладка в гофротрубе

- открытая прокладка

- прокладка в металлорукаве

- существующий контур заземления

Условные обозначения:

 *

- спуск кабеля с более высокой отметки

- подъем кабеля на более высокую отметку

- подъем кабеля с более низкой отметки

- спуск кабеля на более низкую отметку

- подъем/спуск кабеля

- гильза проходная

Примечания:

1. На данном чертеже показано расположение основного оборудования пункта речевого оповещения здания

с кабельными линиями, предназначенными для его подключения к существующему оборудованию

обеспечивающей подсистемы.

2. Проходы кабелей через стены и перекрытия выполнять с использованием отрезков стальной трубы в

соответствии с требованиями действующих норм и правил с последующим уплотнением и заделкой

проемов.

3. Горизонтальную  прокладку  кабелей  по  стенам  выполнять  на высоте 0,15-0,30 м от потолка.

4. Кабельные трассы и привязку оборудования, показанные на чертеже, уточнить при монтаже.
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Ш1.2

(над существующим шкафом)

ЩПТА*

СОУЭ*

Подъем И3.1

на второй этаж

Подъем РФ3.1, Е3.2, Е3.3

на уровень крыши

Е3.2, Е3.3 К3.1

Н3.1
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Лист
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План первого этажа АБК

(1:70)



Коммутатор*

Подъем И3.1

с 1-го этажа

И3.1
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План крыши АБК
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ГР1

ГР2

КР1

Трубостойка

для двухскатной крыши

Подъем РФ3.1, Е3.2, Е3.3

с 1-го этажа

РФ3.1

Е3.2, Е3.3

И
н
в
.
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о
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.
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План второго этажа АБК

(1:70)
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Формат А3

АО НПО "Сенсор"

Стадия
Лист Листов

Изм. Кол. Лист

№ док.
Подпись Дата

Разраб.
10.22

Сидоров

Проверил

ГИП

РепецкийНач. отд.

Репецкий
10.22

10.22

10.22

Ленская нефтебаза

Диспетчерская АСН

Т. контр.

Репецкий

Чесноков

10.22

72870439.425790.276.С7.01.03

П 1 3

План расположения

оборудования и проводок

Поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса

ед., кг

Прим.

Основное оборудование

Ш1.3

Шкаф распределительный навесной

(18U)

1

ГР1...

ГР3

"СЕНСОР" ГР100.03

Громкоговоритель рупорный

"СЕНСОР" ГР100.03 (120 В)

3

КР1 60-0300-9005

Распределительная

двухкомпонентная коробка

Промрукав для прямого монтажа HF

100х100х50

1

Провода и кабели

Н4.1
ВВГнг-LS 3х2,5 Кабель ВВГнг-LS 3х2,5, м

17  Миниканал

И4.1 FTP4-C5E-SOLID-GY-305

Кабель витая пара экранированная

FTP (F/UTP), категория 5e, 4 пары (24

AWG), одножильный (solid), экран

-фольга, PVC, м

30  Миниканал

Е4.1 ПВ3 1х6 желто-зеленый

Провод ПВ3(ПуГВ) 6,0 кв.мм

желто-зеленый, м

15  Миниканал

Е4.2 ПВ3 1х6 желто-зеленый

Провод ПВ3(ПуГВ) 6,0 кв.мм

желто-зеленый, м

25

Совместно в

миниканале /

гофротрубе

Е4.3 ПВ3 1х6 желто-зеленый

Провод ПВ3(ПуГВ) 6,0 кв.мм

желто-зеленый, м

25

Е4.4 ПВ3 1х6 желто-зеленый

Провод ПВ3(ПуГВ) 6,0 кв.мм

желто-зеленый, м

25

РФ4.1 ПРППМ 2х1.2

Кабель радиовещания

ПРППМ 2х1.2, м

22

 Миниканал /

Гофротруба

Поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса

ед., кг

Прим.

Кабеленесущие системы и материалы

TMC 40x17

Миниканал, белый RAL 9016, ПВХ,

40х17 мм, крышка в комплекте

75

AEM 40x17

Угол внешний неизменяемый, белый

RAL 9016, ПВХ, 40х17мм

3

AIM 40x17

Угол внутренний неизменяемый,

белый RAL 9016, ПВХ, 40х17мм

8

GM 40x17

Соединение на стык, белый RAL

9016, ПВХ, 40х17мм

34

APM 40x17

Угол плоский, белый RAL 9016, ПВХ,

40х17мм

8

IM 40х17

Тройник, белый RAL 9016, ПВХ,

40х17мм

3

LM 40х17

Заглушка для короба 40x17мм

20

Р3-ЦПнг 25

Металлорукав герметичный в ПВХ

изоляции с протяжкой

34

ДУ 40х3,5

Труба закладная газопроводная

оцинкованная 40х3,5, 2м, шт.

2

СМД 25-26

Скоба двухлапковая из оцинкованной

стали СМД 25-26

68

- коробка ответвительная

- существующее оборудование

- прокладка в коробе ПВХ

- прокладка в гофротрубе

- открытая прокладка

- прокладка в металлорукаве

- существующий контур заземления

Условные обозначения:

 *

- спуск кабеля с более высокой отметки

- подъем кабеля на более высокую отметку

- подъем кабеля с более низкой отметки

- спуск кабеля на более низкую отметку

- подъем/спуск кабеля

- гильза проходная

Примечания:

1. На данном чертеже показано расположение основного оборудования пункта речевого оповещения здания

с кабельными линиями, предназначенными для его подключения к существующему оборудованию

обеспечивающей подсистемы.

2. Проходы кабелей через стены и перекрытия выполнять с использованием отрезков стальной трубы в

соответствии с требованиями действующих норм и правил с последующим уплотнением и заделкой

проемов.

3. Горизонтальную  прокладку  кабелей  по  стенам  выполнять  на высоте 0,15-0,30 м от потолка.

4. Кабельные трассы и привязку оборудования, показанные на чертеже, уточнить при монтаже.
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Ш1.3

ЩПТА

Коммутатор*

Подъем РФ3.1, Е3.2...Е3.4

на уровень крыши

Н3.1

И3.1

И3.1

Е3.1

Е3.2...Е3.4
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ДатаКол. уч.Изм. Подп.№ док.Лист

Лист

72870439.425790.276.С7.01.03

2

План первого этажа диспетчерской АСН

(1:70)



ГР1

ГР2

Трубостойка

для двухскатной крыши

ГР3

Подъем РФ3.1, Е3.2...Е3.4

с 1-го этажа

РФ3.1

Е3.2...Е3.4

КР1

И
н
в
.
 
№

 
п
о

д
л

.
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и
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Лист
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3

План крыши диспетчерской АСН

(1:70)



Моноблок

LAN RJ-45

 230В, 50Гц

 IEC 320 C14

Колонки

 Line out

Клавиатура

MK120

Мышь

MK120

 USB-A

 USB-A

Коммутатор

RJ-45

DC

RJ-45

RJ-45

RJ-45

RJ-45

RJ-45

RJ-45

RJ-45

LNPE

CEE 7

230В, 50Гц

IEC 320 C20
230В, 50Гц

IEC 320 C13

PR3000ERTXL2U

6х(CEE 7)

230В, 50Гц

IEC 320 C14

Сетевой фильтр

+ -

+

-

EBM

FTP4-C5E

Кабель в комплекте

Кабель в комплекте

Кабель в комплекте

FTP4-C5E

К сущ. щиту

силовому

 USB-A

SVEN MK-200

Mic

Переходник

230В, 50Гц

IEC 320 Shuko

230В, 50Гц

IEC 320 C14

Кабель в комплекте

Адаптер питания

Розетка

существующая

К коммутатору

в Шкаф Ш1.1

И
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в
.
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о
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.
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Формат А3

Схема подключения внешних проводок

АО НПО "Сенсор"

Стадия
Лист Листов

Изм. Кол. Лист

№ док.
Подпись Дата

Разраб.
10.22

Паутов

Проверил

ГИП

РепецкийНач. отд.

Репецкий
10.22

10.22

10.22

Пункт управления

Ленская нефтебаза

Т. контр.

Репецкий

Чесноков

10.22

72870439.425790.276.С5.01.01

П 1
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ГШЗ

ПЗ-19-500.200А

QF2

mcb4763-2-16C

L N PE

CEE 7

РДЕ-47 230В

L N PE

CEE 7

РДЕ-47 230В

ТПЭВМ

230В, 50Гц

IEC 320 C14

VGA

GND

ПуГВ 1x6

Mic

 Line out

Коммутатор

GND

RJ-45

RJ-45

RJ-45

Шкаф Ш1.1

230В, 50Гц

IEС 320 C14

SPHD

ХР3 - USB-A

N

L

PE

ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5

N

L

PE

230В, 50Гц

IEC 320 C14

GND

R-FAN-6K-1U

QF1

mcb4763-2-20C

N

L

PE

ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5

АСО-1-3-В (USB)

USB-B

SMA (F)

ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5

ATEN

CL1000MR

Колонки

Микрофон

230В, 50Гц

IEС 320 C14

ПуГВ 1x6

ПуГВ 1x6

ЩПТА (сущ.)

ХР2 - USB-A

DC (адаптер питания)

Канал

Выход

 Цепь

 "ВЫХОД"

УЗС3-2А32Н

1

2

3

4

1

-

-

2

адрес

GND

 230В, 50Гц

 IEC 320 C14

 Цепь адрес

-

-

 "АКБ(48В)"

1

2

3

4

 + 48 В

 + 48 В

 - 48 В

 - 48 В

"+"

"-"

RJ-45

EIA/TIA-568

+ -

+ -

GP 12170

GP 12170

+ -

GP 12170

+ -

GP 12170

ХР1 - USB-A

ХР2 - USB-A

Triada МА993

К громкоговорителям

Кабель в комплекте

Кабель в комплекте

ПРППМ 2х1,2

RJ-45

FTP4-C5E

Кабель в комплекте

К сущетсвующей

ССПД

FTP4-C5E

8х(CEE 7)

R-10-8S-V-440-Z

PR3000ERTXL2U

GND

 230В, 50Гц

 IEC 320 C13

+ -

+-

EBMх2

GND

В комплекте

8х(CEE 7)

R-10-8S-V-440-Z

PWC-IEC13-IEC14-3.0-BK

PWC-IEC13-SHM-3.0-BK

PWC-IEC13-SHM-3.0-BK

GND

К коммутатору в УПЭВМ

УУЗС2-2Т0Р-З

ANT1

SMA (F)

Triada МА993

Кабель в комплекте

ANT2

SMA (F)

RJ-45

 230В, 50Гц

 IEC 320 C14

RJ-45

RJ-45

HW100

RJ-45

230В, 50Гц

IEС 320 C14

RJ-45

OpenVox

RFB108

OUT 1

SMA (F)

OUT 2

SMA (F)

IN 1

SMA (F)

RG58

FTP4-C5E

Кабель в комплекте

GND
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Формат А3

Схема подключения внешних проводок

АО НПО "Сенсор"

Стадия
Лист Листов

Изм. Кол. Лист

№ док.
Подпись Дата

Разраб.
10.22

Паутов

Проверил

ГИП

РепецкийНач. отд.

Репецкий
10.22

10.22

10.22

Центр оповещения

Шкаф Ш1.1

Ленская нефтебаза

Т. контр.

Репецкий

Чесноков

10.22
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П 1
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Шкаф Ш1.2

ГШЗ

Контур заземления

Канал

Выход

 Цепь

 "ВЫХОД"

УЗС3-2А22Н

1

2

3

4

1

-

-

2

адрес

GND

 230В, 50Гц

 IEC 320 C14
 Цепь адрес

-

-

 "АКБ(48В)"

1

2

3

4

 + 48 В

 + 48 В

 - 48 В

 - 48 В

"+"

"-"

RJ-45

EIA/TIA-568

+ -

+ -

GP 12170

GP 12170

+ -

GP 12170

+ -

GP 12170

ПРППМ 2х1,2

ПВ3 1х6

ПВ3 1х6

N

L

PE

R-FAN-3K-1U

230В, 50Гц

IEC 320 C14

GND

QF2

mcb4763-2-16C

N

L

PE

ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5

QF1

mcb4763-2-20C

N

L

PE

ЩПТА (сущ.)

ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5

К громкоговорителям

К сущетсвующей

ССПД

УЗС3-1А08Н

230В, 50Гц

IEС 320 C14

GND

RJ-45

EIA/TIA-568

2

1

адрес

2

1

-

-

4

3

S_GND

S_GND

S_IN+

Цепь

S_IN-

X4-РС4ТВ

"Канал 1. Выход"

2

1

адрес

2

1

+

Цепь

-

-ZN1+

Существующее

оборудование

СОУЭ

("АРГУС-СПЕКТ"

РРОП2)

КСВВнг - 2х0,8

L N PE

CEE 7

РДЕ-47 230В

L N PE

CEE 7

РДЕ-47 230В

Коммутатор

GND

RJ-45

230В, 50Гц

IEС 320 C14

RJ-45

8х(CEE 7)

R-10-8S-V-440-Z

8х(CEE 7)

R-10-8S-V-440-Z

RJ-45

PR1000ERTXL2U

GND

 230В, 50Гц

 IEC 320 C13

PWC-IEC13-SHM-3.0-BK

ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5

Кабель в комплекте

PWC-IEC13-IEC14-3.0-BK

PWC-IEC13-SHM-3.0-BK

Кабель в комплекте

Кабель в комплекте

Кабель в комплекте

FTP4-C5EFTP4-C5E

SMA (F)

Triada МА993

Кабель в комплекте

И
н
в
.
 
№

 
п
о

д
л

.
П

о
д

п
и

с
ь
 
и

 
д

а
т
а

В
з
а

м
.
 
и

н
в
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№
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о

г
л

а
с
о

в
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н
о

Формат А3

Схема подключения внешних проводок

АО НПО "Сенсор"

Стадия
Лист Листов

Изм. Кол. Лист

№ док.
Подпись Дата

Разраб.
10.22

Паутов

Проверил

ГИП

РепецкийНач. отд.

Репецкий
10.22

10.22

10.22

Пункт сиренно-речевого оповещения

Шкаф Ш1.2

Ленская нефтебаза

Т. контр.

Репецкий

Чесноков

10.22

72870439.425790.276.С5.01.03

П 1
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Шкаф Ш1.3

ГШЗ

Контур заземления

Канал

Выход

 Цепь

 "ВЫХОД"

УЗС3-2А22Н

1

2

3

4

1

-

-

2

адрес

GND

 230В, 50Гц

 IEC 320 C14

 Цепь адрес

-

-

 "АКБ(48В)"

1

2

3

4

 + 48 В

 + 48 В

 - 48 В

 - 48 В

"+"

"-"

+ -

+ -

GP 12170

GP 12170

+ -

GP 12170

+ -

GP 12170

ПРППМ 2х1,2

ПВ3 1х6

ПВ3 1х6

N

L

PE

R-FAN-3K-1U

230В, 50Гц

IEC 320 C14

GND

QF2

mcb4763-2-16C

N

L

PE

ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5

QF1

mcb4763-2-20C

N

L

PE

ЩПТА (сущ.)

ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5

К громкоговорителям

К сущетсвующей

ССПД

L N PE

CEE 7

РДЕ-47 230В

8х(CEE 7)

R-10-8S-V-440-Z

PWC-IEC13-SHM-3.0-BK

ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5

Кабель в комплекте

Кабель в комплекте

RJ-45

EIA/TIA-568

PWC-IEC13-SHM-3.0-BK

FTP4-C5E

SMA (F)

Triada МА993

Кабель в комплекте

И
н
в
.
 
№

 
п
о
д

л
.

П
о
д

п
и

с
ь
 
и

 
д

а
т
а

В
з
а
м
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№
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о
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о

Формат А3

Схема подключения внешних проводок

АО НПО "Сенсор"

Стадия
Лист Листов

Изм. Кол. Лист

№ док.
Подпись Дата

Разраб.
10.22

Паутов

Проверил

ГИП

РепецкийНач. отд.

Репецкий
10.22

10.22

10.22

Пункт сиренно-речевого оповещения

Шкаф Ш1.3

Ленская нефтебаза

Т. контр.

Репецкий

Чесноков

10.22

72870439.425790.276.С5.01.04

П 1
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Условное

обозначение

Номер по плану

Моноблок

Коммутатор Принтер

Pном. или Руст., кВт

0.250 0.023 0.307

Iном. или Iуст., А

1.087 0.100 1.340

Наименование, тип
Моноблок

Коммутатор Принтер

Источник питания

Защитный аппарат;

тип;

Iном., А

Тип провода (кабеля)

Защитный аппарат;

тип;

Iном., А

Розетка

Тип проводки

(кабеля)

Источник

бесперебойного

питания, Pном., кВт

Тип проводки

(кабеля)

Блок розеток

Тип провода (кабеля)

Сетевой фильтр

PR3000ERTXL2U

EBM

Розетка сущ.

В
 
к
о

м
п
л

е
к
т
е

В
 
к
о

м
п
л

е
к
т
е

В комплекте

В комплекте

В
 
к
о

м
п
л

е
к
т
е

ЩС сущ.

N

PE

L

QF1 сущ.

В
 
к
о

м
п
л

е
к
т
е

С
о

г
л

а
с
о

в
а

н
о

Н
.
к
о

н
т
р

.

П
р

о
в
е

р
.

И
з
м

.
 
в
н
е

с

И
н
в
.
 
№

 
п
о

д
л

.
П

о
д

п
.
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д

а
т
а

В
з
а

м
.
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н
в
.
 
№

Формат А3

Схема принципиальная однолинейная

АО НПО "Сенсор"

Стадия
Лист Листов

Изм. Кол. Лист

№ док.Подпись Дата

Разраб.
10.22

Паутов

Проверил

ГИП

РепецкийНач. отд.

Репецкий
10.22

10.22

10.22

Пункт управления

Ленская нефтебаза

Т. контр.

Репецкий

Чесноков

10.22

72870439.425790.276.ЭС.01.01

П 1
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Защитный аппарат;

тип;

Iном., А;

Iрасч., А

Источник питания

Тип провода (кабеля)

Тип провода (кабеля)

Защитный аппарат;

тип;

Iном., А;

Iрасч., А

Розетка

Тип провода (кабеля)

Источник

бесперебойного

питания+батарея, Pном., кВт

Тип провода (кабеля)

Тип провода (кабеля)

Блоки розеток

N

PE

~230В

ЩПТА сущ.

Условное

обозначение

Номер по плану

R-FAN-6К УЗС3-2А32Н ТПЭВМ Консоль

Коммутатор

АСО-1-3-В HW100 УУЗС2-2Т0Р-З

Pном. или Руст., кВт

0.099 0.600 0.250 0.240 0.014 0.023 0.060 0.115

Iном. или Iуст., А

0.440 2.700 1.087 1.050 0.060 0.100 2.500 0.500

Наименование, тип
R-FAN-6К УЗС3-2А32Н

Пром 2.1W10

ATEN

CL1000MR

Коммутатор

АСО-1-3-В HW100 УУЗС2-2Т0Р-З

ВВГнг-LS 3x2.5

Блок розеток

R-10-8S-V-440-Z

CyberPower

PR3000ERTXL2U

EBM

Шкаф Ш1.1

QF2

mcb4763-2-16C

mdse-47-pro mdse-47-pro

P
W

C
-
I
E

C
1

3
-
S

H
M

-
3

.
0

-
B

K

В комплекте

В комплекте

QF1

mcb4763-2-20C

EBM

В комплекте

В
 
к
о

м
п
л

е
к
т
е

Блок розеток

R-10-8S-V-440-Z

PWC-IEC13-SHM-3.0-BK

PWC-IEC13-IEC14-3.0-BK

В
 
к
о

м
п
л

е
к
т
е

В
 
к
о

м
п
л

е
к
т
е

В
 
к
о

м
п
л

е
к
т
е

В
 
к
о

м
п
л

е
к
т
е

В
 
к
о

м
п
л

е
к
т
е

В
 
к
о

м
п
л

е
к
т
е

С
о
г
л

а
с
о
в
а
н
о

Н
.
к
о
н
т
р
.

П
р
о
в
е
р
.

И
з
м

.
 
в
н
е
с

И
н
в
.
 
№

 
п
о
д

л
.

П
о
д

п
.
 
и

 
д

а
т
а

В
з
а
м

.
 
и

н
в
.
 
№

Формат А3

Схема принципиальная однолинейная

АО НПО "Сенсор"

Стадия
Лист Листов

Изм. Кол. Лист

№ док.Подпись Дата

Разраб.
10.22

Паутов

Проверил

ГИП

РепецкийНач. отд.

Репецкий
10.22

10.22

10.22

Центр оповещения

 Шкаф 1.1

Ленская нефтебаза

Т. контр.

Репецкий

Чесноков

10.22

72870439.425790.276.ЭС.01.02

П 1
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Защитный аппарат;

тип;

Iном., А;

Iрасч., А

Источник питания

Тип провода (кабеля)

Тип провода (кабеля)

Защитный аппарат;

тип;

Iном., А;

Iрасч., А

Розетка

Тип провода (кабеля)

Источник

бесперебойного

питания+батарея, Pном., кВт

Тип провода (кабеля)

Тип провода (кабеля)

Блоки розеток

N

PE

~230В

ЩПТА сущ.

Условное

обозначение

Номер по плану

R-FAN-3К УЗС3-2А22Н

Коммутатор

УЗС3-1А08Н

Pном. или Руст., кВт

0.051 0.350 0.014 0.050

Iном. или Iуст., А

0.240 1.600 0.060 0.220

Наименование, тип
R-FAN-3К УЗС3-2А22Н

Коммутатор

УЗС3-1А08Н

ВВГнг-LS 3x2.5

Блок розеток

R-10-8S-V-440-Z

CyberPower

PR1000ERTXL2U

Шкаф Ш1.2

QF2

mcb4763-2-16C

mdse-47-pro mdse-47-pro

P
W

C
-
I
E

C
1
3
-
S

H
M

-
3
.
0
-
B

K

В комплекте

QF1

mcb4763-2-20C

В
 
к
о
м

п
л

е
к
т
е

Блок розеток

R-10-8S-V-440-Z

P
W

C
-
I
E

C
1
3
-
S

H
M

-
3
.
0
-
B

K

PWC-IEC13-IEC14-3.0-BK

В
 
к
о
м

п
л

е
к
т
е

В
 
к
о
м

п
л

е
к
т
е

С
о
г
л

а
с
о
в
а
н
о

Н
.
к
о
н
т
р
.

П
р
о
в
е
р
.

И
з
м

.
 
в
н
е
с

И
н
в
.
 
№

 
п
о
д

л
.

П
о
д

п
.
 
и

 
д
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т
а

В
з
а
м

.
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н
в
.
 
№

Формат А3

Схема принципиальная однолинейная

АО НПО "Сенсор"

Стадия
Лист Листов

Изм. Кол. Лист

№ док.Подпись Дата

Разраб.
10.22

Паутов

Проверил

ГИП

РепецкийНач. отд.

Репецкий
10.22

10.22

10.22

Пункт сиренно-речевого оповещения

Шкаф 1.2

Ленская нефтебаза

Т. контр.

Репецкий

Чесноков

10.22

72870439.425790.276.ЭС.01.03

П 1
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Защитный аппарат;

тип;

Iном., А;

Iрасч., А

Источник питания

Тип провода (кабеля)

Тип провода (кабеля)

Защитный аппарат;

тип;

Iном., А;

Iрасч., А

Розетка

Тип провода (кабеля)

Тип провода (кабеля)

Блоки розеток

N

PE

~230В

ЩПТА сущ.

Условное

обозначение

Номер по плану

R-FAN-3К УЗС3-2А22Н

Pном. или Руст., кВт

0.051 0.350

Iном. или Iуст., А

0.240 1.600

Наименование, тип
R-FAN-3К УЗС3-2А22Н

ВВГнг-LS 3x2.5

Шкаф Ш1.3

QF2

mcb4763-2-16C

mdse-47-pro

P
W

C
-
I
E

C
1
3
-
S

H
M

-
3
.
0
-
B

K

QF1

mcb4763-2-20C

В
 
к
о
м

п
л

е
к
т
е

Блок розеток

R-10-8S-V-440-Z

P
W

C
-
I
E

C
1
3
-
S

H
M

-
3
.
0
-
B

K

С
о

г
л

а
с
о

в
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н
о

Н
.
к
о

н
т
р

.
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р
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с

И
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в
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№

Формат А3

Схема принципиальная однолинейная

АО НПО "Сенсор"

Стадия
Лист Листов

Изм. Кол. Лист

№ док.Подпись Дата

Разраб.
10.22

Паутов

Проверил

ГИП

РепецкийНач. отд.

Репецкий
10.22

10.22

10.22

Пункт сиренно-речевого оповещения

Шкаф 1.3

Ленская нефтебаза

Т. контр.

Репецкий

Чесноков

10.22

72870439.425790.276.ЭС.01.04

П 1
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Стойка универсальная

1

3

2

4

Поз. Наименование Кол-во
Масса ед., кг Примечание

Унифицированные изделия

Стойка универсальная

1
9,648

1 Уголок 50х50х4 L=1000  ГОСТ 8509-93 4
3,030

2 Уголок 50х50х4 L=400 ГОСТ 8509-93 4
1,210

3

Штанга резьбовая М 10 L=500 DIN 975

8
0,310

4 Уголок 50х50х4 L=200 ГОСТ 8509-93 4
0,600

Итого:
33,088

Расходные материалы

Болт М10х30 ГОСТ 7798-70 4

Гайка М10 ГОСТ 5915-70 30

Шайба 10 ГОСТ 11371-78 30

Шайба пружинная 10 ГОСТ 6402-70

30

Гидрошумоизоляция 1000х600х20

2

Стадия
Лист Листов

П

Сборка для установки сирены или

стойки на двускатной крыше.

Чертеж общего вида

72870439.425790.276.ВО.01.04

Пункт сиренно-речевого

оповещения

Ленская нефтебаза

Подп. Дата
Изм. Кол.уч. Лист

№док.

21
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Формат А3

АО НПО "Сенсор"

Разраб. Паутов

Проверил Репецкий

Т. контр.

Чесноков

ГИП
Репецкий

Нач. отд. Репецкий

10.22

10.22

10.22

10.22

10.22

�E�h�d�Z�e�v�g�Z�y���k�b�k�l�_�f�Z���h�i�h�\�_�s�_�g�b�y���g�Z���h�[�t�_�d�l�_���n�b�e�b�Z�e�Z
���E�_�g�k�d�Z�y���g�_�n�l�_�[�Z�a�Z��

�K�Z�o�Z�g�_�n�l�_�]�Z�a�k�[�u�l�:�H���� ��
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0
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Формат А3
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Кол.уч. №док.

72870439.425790.276.ВО.01.04
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Формат А3

1

400 400
2

20

1
3

13

300 4 отв

12
6 отв

20
50

29
8

Поз. Наименование Кол.

Масса ед.,

кг

Примечание

1
 Лист стальной 400х400х3, ГОСТ 19903-2015

1
3,768

2

 Профиль 40х40х2, ГОСТ 30245-2003, L=360 мм

4
0,850

3
 Уголок 40х40х4, ГОСТ 8509-93, L=260 мм

4
0,620

Итого
9,648

Расходные материалы

 Болт М10х30 4

 Гайка М10, ГОСТ 5915-70
4

 Шайба 10, ГОСТ 11371-78
8

 Шайба пружинная 10,  ГОСТ 6402-70

4

Стадия
Лист Листов

П

Стойка универсальная.

Чертеж общего вида

72870439.425790.276.ВО.01.05

Пункт сиренно-речевого

оповещения

Ленская нефтебаза

Подп. Дата
Изм. Кол.уч. Лист

№док.

1

АО НПО "Сенсор"

Разраб. Паутов

Проверил Репецкий

Т. контр.

Чесноков

ГИП
Репецкий

Нач. отд. Репецкий

10.22

10.22

10.22

10.22

10.22

�E�h�d�Z�e�v�g�Z�y���k�b�k�l�_�f�Z���h�i�h�\�_�s�_�g�b�y���g�Z���h�[�t�_�d�l�_���n�b�e�b�Z�e�Z
���E�_�g�k�d�Z�y���g�_�n�l�_�[�Z�a�Z��

�K�Z�o�Z�g�_�n�l�_�]�Z�a�k�[�u�l�:�H���� ��
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Поз. Наименование Кол-во
Масса ед., кг Примечание

1 Лист 400 х400 х4 ГОСТ 19903-74 1
4,980

2

Труба 57х2,8 L=1500 ГОСТ 10704-91

1
5,580

3 Косынка 4мм ГОСТ 19903-74 4
0,350

4

Заглушка пластиковая 57 ВПЧ

1
0,050

Итого:
12,010

Расходные материалы

Болт М10х30 ГОСТ 7798-70 4

Гайка М10 ГОСТ 5915-70 4

Шайба 10 ГОСТ 11371-78 8

Шайба пружинная 10 ГОСТ 6402-70

4

1
5

0
0

1
0

0

4
0

0

1
0
0

4

2

13

4 отв
300

1

3

400

1

Стадия
Лист Листов

П

Трубостойка с опорной

площадкой.

Чертеж общего вида

72870439.425790.276.ВО.01.06

Пункт сиренно-речевого

оповещения

Ленская нефтебаза

Подп. Дата
Изм. Кол.уч. Лист

№док.

1

АО НПО "Сенсор"

Разраб. Паутов

Проверил Репецкий

Т. контр.

Чесноков

ГИП
Репецкий

Нач. отд. Репецкий

10.22

10.22

10.22

10.22

10.22

Примечание

Громкоговорители расположить, как можно ближе к нижней площадке, ввиду уменьшения нагрузки на 

трубостойку

1.
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Формат А4

Поз. Наименование Кол.

Масса ед.,

кг

Примечание

1
 Уголок 40х40х4, ГОСТ 8509-93, L=150 мм

1
0,375

2
 Уголок 40х40х4, ГОСТ 8509-93, L=40 мм

1
0,075

3
 Шпилька резбовая М8, L=335 мм

1
0,120

Итого
0,570

Расходные материалы

 Шайба 8, ГОСТ 11371-78
2

 Шайба пружинная 8,  ГОСТ 6402-70

2

 Гайка М8, ГОСТ 5915-70
2

10
2 отв

2

1

3

511
20

Стадия
Лист Листов

П

Узел крепления

громкоговорителя к трубостойке.

Чертеж общего вида

72870439.425790.276.ВО.01.07

Пункт сиренно-речевого

оповещения

Ленская нефтебаза

Подп. Дата
Изм. Кол.уч. Лист

№док.

1

АО НПО "Сенсор"

Разраб. Паутов

Проверил Репецкий

Т. контр.

Чесноков

ГИП
Репецкий

Нач. отд. Репецкий

10.22

10.22

10.22

10.22

10.22
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72870439.425790.276.КЖ.01.01       
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Разраб. Паутов  
10. 22 

Кабельный журнал. 
Ленская нефтебаза. 

УПЭВМ 

Стади
я 

Лист Листов 
Провер. Репецкий 

 
10.22 П  1 

Т. контр. Чесноков 
 

10.22 

АО НПО «Сенсор» Н. контр. Репецкий 
 

10.22 

Нач.отд. Репецкий 
 

10.22 

 
 

Обозначение 
кабеля 

Трасса Кабель, провод 

Начало Конец Назначение Напряжение Способ прокладки 

По проекту Фактически 

Марка 
Количество 
и сечение 

жил 
Длина, м Марка 

Количество 
и сечение 

жил 
Длина, м 

УПЭВМ 

Н1.1 Розетка ИБП Питание 220В Открыто В комплекте    

Н1.2 Сетевой фильтр Моноблок Питание 220В Открыто В комплекте    

Н1.3 Сетевой фильтр Коммутатор Питание 220В Открыто В комплекте    

Н1.4 ИБП Батарея для ИБП Питание 220В Открыто В комплекте    

Н1.5 ИБП Переходник Питание 220В Открыто В комплекте    

Н1.6 Переходник Сетевой фильтр Питание 220В Открыто В комплекте    

Н1.7 Колонки Моноблок Питание 5В  Открыто В комплекте    

И1.1 Коммутатор Коммутатор (Ш1.1) СКС - Кабель-канал FTP4-C5E 4х2х0,52 36    

И1.2 Моноблок Коммутатор СКС - Открыто FTP4-C5E 4х2х0,52 4    

И1.3 Микрофон Моноблок СКС - Открыто В комплекте    

И1.4 Клавиатура Моноблок СКС - Открыто В комплекте    

И1.5 Мышь Моноблок СКС - Открыто В комплекте    

И1.6 Колонки Моноблок СКС - Открыто В комплекте    

 
 
 
 



 

 
 

В
за

м
. 
и

н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п
и

с
ь
 и

 д
а

та
 

 

И
н
в
. 
№

 

п
о

д
л

. 
 

 

С
о
гл

а
с
о

в
а

н
о
 

   

   

   

   

    

 

      

72870439.425790.276.КЖ.01.02       
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Разраб. Паутов 
 
10. 22 

Кабельный журнал.                
Ленская нефтебаза               
Центр оповещения.              

Шкаф Ш1.1 

Стади
я 

Лист Листов 
Провер. Репецкий 

 
10.22 П 1 3 

Т. контр. Чесноков 
 

10.22 

АО НПО «Сенсор» Н. контр. Репецкий 
 

10.22 

Нач.отд. Репецкий 
 

10.22 

 
 

Обозначение 
кабеля 

Трасса Кабель, провод 

Начало Конец Назначение Напряжение Способ прокладки 

По проекту Фактически 

Марка 
Количество 
и сечение 

жил 
Длина, м Марка 

Количество 
и сечение 

жил 
Длина, м 

Центр оповещения. Ш1.1 

Н2.1 QF1 QF2 Питание 220В Кабель-канал ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 30    

Н2.2 ЩПТА* QF1 Питание 220В Открыто ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 3    

Н2.3 QF2 Розетка (№1) Питание 220В Открыто ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 3    

Н2.4 QF2 Розетка (№2) Питание 220В Открыто ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 3    

Н2.5 Розетка (№1) Блок розеток (№1) Питание 220В Открыто PWC-IEC13- SHM-3.0-BK    

Н2.6 Розетка (№2) ИБП Питание 220В Открыто В комплекте    

Н2.7 ИБП 
Батарея для ИБП 

№1 
Питание 48В Открыто В комплекте    

Н2.8 ИБП 
Батарея для ИБП 

№2 
Питание 48В Открыто В комплекте    

Н2.9 ИБП Блок розеток (№2) Питание 220В Открыто PWC-IEC13- IEC14-3.0-BK    

Н2.10 Блок розеток (№1) 
Модуль 

вентиляторный 
Питание 220В Открыто PWC-IEC13- SHM-3.0-BK    

Н2.11 Блок розеток (№1) УЗС3-2А32Н Питание 220В Открыто В комплекте    

Н2.12 Блок розеток (№2) ТПЭВМ Питание 220В Открыто В комплекте    

Н2.13 Блок розеток (№2) KVM-консоль Питание 220В Открыто В комплекте    

Н2.14 Блок розеток (№2) Коммутатор Питание 220В Открыто В комплекте    

Н2.15 Блок розеток (№2) АСО-1-3-В (USB) Питание 220В Открыто В комплекте    

Н2.16 ТПЭВМ Колонки Питание 5В  Открыто В комплекте    

Н2.17 УЗС3-2А32Н АКБ х 4 Питание 48В Открыто В комплекте    

Н2.18 Блок розеток (№2) УУЗС2-2Т0Р-З Питание 220В Открыто В комплекте    



 

 
 

В
за

м
. 
и

н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п
и

с
ь
 и

 д
а

та
 

 

И
н
в
. 
№

 

п
о

д
л

. 
 

 

      

72870439.425790.276.КЖ.01.02 

Лист 

      
2 

Изм. К.уч. Лист №д
ок 

Подп. Дата 
 

Обозначение 
кабеля 

Трасса Кабель, провод 

Начало Конец Назначение Напряжение Способ прокладки 

По проекту Фактически 

Марка 
Количество 
и сечение 

жил 
Длина, м Марка 

Количество 
и сечение 

жил 
Длина, м 

Н2.19 Блок розеток (№2) HW100 Питание 220В Открыто В комплекте    

И2.1 ССПД* HW100 СКС - Кабель-канал 
F/UTP Cat5e 
PVCLSнг(А)-

FRLS 
4х2х0,52 26    

И2.2 Коммутатор HW100 СКС - Открыто 
F/UTP Cat5e 
PVCLSнг(А)-

FRLS 
4х2х0,52 3    

И2.3 ТПЭВМ Коммутатор СКС - Открыто 
F/UTP Cat5e 
PVCLSнг(А)-

FRLS 
4х2х0,52 3    

И2.4 УЗС3-2А32Н Коммутатор СКС - Открыто 
F/UTP Cat5e 
PVCLSнг(А)-

FRLS 
4х2х0,52 3    

И2.5 УУЗС2-2Т0Р-З Коммутатор СКС - Открыто 
F/UTP Cat5e 
PVCLSнг(А)-

FRLS 
4х2х0,52 3    

И2.6 АСО-1-3-В (USB) ТПЭВМ СКС - Открыто В комплекте    

И2.7 KVM-консоль ТПЭВМ СКС - Открыто В комплекте    

И2.8 Микрофон ТПЭВМ СКС - Открыто В комплекте    

И2.9 Колонки ТПЭВМ СКС - Открыто В комплекте    

АФ2.1 АСО-1-3-В (USB) Triada MA993 СКС - Открыто В комплекте    

АФ2.2 УУЗС2-2Т0Р-З RFB108 СКС - Открыто RG58 20 AWG 3    

АФ2.3 УУЗС2-2Т0Р-З RFB108 СКС - Открыто RG58 20 AWG 3    

АФ2.4 RFB108 Triada MA993 СКС - Открыто В комплекте    

РФ2.1 УЗС3-2А32Н Громкоговорители Речь - 

Кабель-канал 

ПРППМ 2х1,2 35 

   

Металлорукав    

Е2.1 Панель заземления Контур заземления* Заземление - 
Кабель-канал 

ПуГВ 1х6 15 
   

Металлорукав    
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72870439.425790.276.КЖ.01.02 

Лист 

      
3 

Изм. К.уч. Лист №д
ок 

Подп. Дата 
 

Обозначение 
кабеля 

Трасса Кабель, провод 

Начало Конец Назначение Напряжение Способ прокладки 

По проекту Фактически 

Марка 
Количество 
и сечение 

жил 
Длина, м Марка 

Количество 
и сечение 

жил 
Длина, м 

Е2.2 Панель заземления 
Громкоговоритель 

№1 
Заземление - 

Кабель-канал 
ПуГВ 1х6 30 

   

Металлорукав    

Е2.3 Панель заземления 
Громкоговоритель 

№2 
Заземление - 

Кабель-канал 
ПуГВ 1х6 30 

   

Металлорукав    

Е2.4 Панель заземления 
Громкоговоритель 

№3 
Заземление - 

Кабель-канал 
ПуГВ 1х6 30 

   

Металлорукав    

Е2.5 Панель заземления 
Громкоговоритель 

№4 
Заземление - 

Кабель-канал 
ПуГВ 1х6 30 

   

Металлорукав    

Е2.6 Панель заземления 
Модуль 

вентиляторный 
Заземление - Открыто ПуГВ 1х6 3    

Е2.7 Панель заземления ИБП Заземление - Открыто ПуГВ 1х6 3    

Е2.8 Панель заземления 
Батарея для ИБП 

№1 
Заземление - Открыто ПуГВ 1х6 3    

Е2.9 Панель заземления 
Батарея для ИБП 

№2 
Заземление - Открыто ПуГВ 1х6 3    

Е2.10 Панель заземления ТПЭВМ Заземление - Открыто ПуГВ 1х6 3    

Е2.11 Панель заземления Коммутатор Заземление - Открыто ПуГВ 1х6 3    

Е2.12 Панель заземления KVM-консоль Заземление - Открыто ПуГВ 1х6 3    

Е2.13 Панель заземления УЗС3-2А32Н Заземление - Открыто ПуГВ 1х6 3    

Е2.14 Панель заземления УУЗС2-2Т0Р-З Заземление - Открыто ПуГВ 1х6 3    

Е2.15 Панель заземления Ш1.1 Заземление - Открыто ПуГВ 1х6 3    
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